
Déficit de ressource en eau
sur le secteur de Perrourière

Mauvaise conception de l'ouvrage
de captage des Allards

Mauvaise conception
des ouvrages

de captage des Sagnes

Mauvaise conception
des ouvrages

d'adduction de Perrourière

Mauvaise conception
des ouvrages

d'adduction de l'Adoux
Age de l'eau

supérieure à 72 heures

Absence d'étanchéité de
l'accès aux réservoirs

 des Allards

Absence d'autorisation et de
protection du captage des Allards

Absence d'étanchéité de
l'accès au réservoir

 du Risolet

Vétusté des éléments hydrauliques
 des réservoirs des Allards

Absence d'autorisation et de
protection du captage des Sagnes

Présence d'une quantité importante
de boue dans les regards amont

 du captage des Sagnes

Absence d'étanchéité de
l'accès aux réservoirs

 des Piolles

Absence d'étanchéité
de l'accès au réservoir

 de Perrourière

Absence d'étanchéité
de l'accès au réservoir

 du Mur d'Arthur

Présence d'insectes dans l'ouvrage
de captage de Bonne Fontaine

Absence d'autorisation
et de protection

du captage de Bonne Fontaine

Présence de racine dans le drain
de captage de Mourgues

Présence d'amphibiens dans le bac de
réception du captage de Mourgues

Absence d'autorisation
et de protection

du captage de Mourgue

Déficit de sécurité
d'approvisionnement du

réservoir du Mur d'Arthur

Déficit de sécurité
d'approvisionnement du

réservoir des Sagnes

Déficit de sécurité
d'approvisionnement du
réservoir de Perrourière

Age de l'eau
supérieure à 72 heures

Vétusté des éléments hydrauliques
 du réservoir du Risolet

Déficit de sécurité
d'approvisionnement du

réservoir du Risolet

Absence de
couverture incendie

Absence de
couverture incendie

Absence de
couverture incendie

Absence de
couverture incendie

Absence de
couverture incendie

Absence de
couverture incendie

Absence de
couverture incendie

Absence de
couverture incendie

Non conformité de 15
des 23 poteaux incendie

Absence de conformité
du poteau incendie

Absence de conformité
du poteau incendie

Absence de conformité
du poteau incendie

Absence de conformité
du poteau incendie

Absence de conformité
du poteau incendie

Absence de conformité
du poteau incendie

Absence de conformité
du poteau incendie

Absence de conformité
du poteau incendie

Absence de conformité
du poteau incendie

Absence de conformité
du poteau incendie

Absence de conformité
du poteau incendie

Absence de conformité
du poteau incendie

Absence de conformité
du poteau incendie

Absence de conformité
du poteau incendie

Absence de conformité
du poteau incendie

Absence d'étanchéité
de l'accès au réservoir

 des Sagnes

Déficit de
réserve incendie

Déficit de
réserve incendie

Déficit de
réserve incendie

Captage
Réservoir
Distribution
Adduction
Refoulement
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LEGENDE :

Anomalie sur le bilan besoins/ressources

Anomalie sur la qualité de l'eau

Anomalie sur l'état des infrastructures

Anomalie sur la capacité des infrastructures

Anomalie sur la défense incendie


